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Nfmestie l. mija 5311
903 01 Senec

strana (,.: l12

Miesto vykonu laborat6rnej dinrrosti: AQUASECO, Bemolakovsk6 18/A. Ivanka pri Dunaji
Miesto odberu: Slnednd jazer| - Juh, Senec - z dlna
NAzov vzorkyi      vOda Predmet skri5ania: voda na kripanie

D6tum prijatia vzorky: 19.06.2024
D6tum zadatiaskri5ky: 19.06.2024
Ddtumukondenia skri5kv: 20.06.2024

Typ vzorky: plo5ne integrovan6

Typ odberu: akreditovany
Odbcr vzOrky vykonal:AQUASECO s.r.o.podra plinu odbcrOv na rok 2024-J.Mesko

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR VODY

Parameter MernS
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MIKROBIOLOGICKY ROZBOR VODY

Parameter Mernf
jednotka Vysledok

やνhlo plz sR
こ.308/2012

Z.z.

Rozslrena

neistota

U(k=2)
Met6da stanovenia A

Escherichia coli KTJ/100 ml 72 1000 圭25シ6
STN EN IS0 9308-2

S7‐N757841(SPP-31) A

Crevnё  cnterokOky KTJ/100 ml 228 400 ±28シ6
SPP-32

(lDEXX Entcrolcrt E)
A

BIOLOGICKY ROZBttR VODY

Pararneter Jednotka 7ヽSiedOk
7`hlolVIZ SR

こ。308/2012Z.z.

Rozslrena

neistota

U(k=2)
Ⅳret6da N

Cyanobakt6rie bunkv/1111 つ
ん 100000 SPP― N-37 N
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Protokol o skriSke vzorky L:2106t81497

Vyhodnotenie N:
Dodana vzotka vody v stauovenych parametroch vyhovuje podl'a vyhl. d. 30812012 MZ SR. priloha
d. 1 o poZiadavkdch na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o poZiadavkach na prev6dzku.
vybavenie prev6dzkovych pl6ch. priestorov a zariadeni na prirodnorn kirpalisku a na umelom
ktipalisku.

Upozornenie:
Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 3ot'o.
Prispevok neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.
Laboratorium nezodpovedb za infomr6cie dodane zdkaznikom. ktore m6Zu mat' vplyv na platnost'
vjsledkov.
Vpripade dodania vzorky zirkaznikom, laborat6rium nie.ie zodpovedne za odber astav dodanej
vzorky a qfsledky analyz sa vzt'ahujti iba na dodanir vzorku" ako bola prijat6. Meradl6 a meracie
zariadenia pouZite na vyfkon analyz boli kalibrovand alebo overend v zmysle platnych
metrologi ckyc h predpisor,.
Protokol m6Ze byt' reprodukovany iba ako celok. po jeho dastiach lel s pisomnym sfihlasom
sktiSobndho laborat6ria.
V1f sledky skri5ok ie moZnd reklamovat' do 14 dni odo dia prevzatia protokolu. Vf sledky sa vzt'ahujir
k predmetu sktiSky.

Vysvetlivky:
A - akreditovan6 skirSka, N - neakreditovan6 skrlska/dinnost'
') Stanovenie vykonand na mieste odberu
KT.l - Kol6nie tvoriace jednotky

D6tum vyhotovenia protokolu : 20.06.2024

Skontroloval:
Schv6lil:

Ing. Miroslava Smolinskii, PhD., vedrica laborat6ria

pcёittka a podp覇冨
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